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Sutoéw, dnia 02 wrzesnia 2019 .

908/7084/2019
Do wszystkich Wykonawcow
uczestniczacych w postepowaniu
Dotyczy: DOSTAWA WYPOSAZENIA GASTRONOMICZNEGO
Numer sprawy: PN-12/2019

Stawy Milickie S.A. w Rudzie Sutowskiej dziatajgc jako Zamawiajgcy na podstawie
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pdzn. zm.), przekazuje tre$¢ zapytan, ktore wptynety
do Zamawiajgcego w sprawie prowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego na ,dostawe wyposazenia gastronomicznego” wraz z udzielong odpowiedzia:

ZESTAW PYTAN NR 1 WRAZ Z UDZIELONA ODPOWIEDZIA

Pytanie nr 1:

Czy wszystkie wymagane niezbedne przylacza pod montaz urzadzen bedacych
przedmiotem zamowienia sg przygotowane?

Mowa tu o gniazdach zasilajacych 400 lub 230V, doprowadzeniu wody i zakonczeniu jej
wymaganymi zaworkami, odptywach kanalizacyjnych oraz instalacji gazowej umozliwiajace
podtgczenie urzadzen.

Odpowiedz:

W miejscach planowanych urzadzen istnieje przytacze wody, nalezy dostosowac rozdzielacz
wody. Brak kratki kanalizacyjnej dla wszystkich urzadzen. Urzadzenia musza byé wpiete
bezposrednio do rury odptywowej. Na chwile obecng jest tylko jeden krécie¢ odptywowy, czyli
trzeba zastosowac trojnik.

Przytgcze 400V nalezy dodatkowo wykona¢ do jednego z piecow konwekcyjnych. Instalacje
nalezy wykonac¢ podtynkowo, odlegtos¢ od rozdzielni elektrycznej kuchni ok 20m.

Nalezy wykonaé nowe podejscie pod instalacje gazowa.
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Pytanie nr 2:

Jezeli przylacza nie sg wykonane, to w czyim zakresie jest/bedzie ich wykonanie?
Jezeli wykonanie przytaczy jest po stronie Dostawcy to czy jest niezbedna dokumentacja
i pozwolenia umozliwiajgca ich wykonanie, czy jest ,niezbedny” zapas mocy elekirycznej
i gazowej, itp.?

W jakich godzinach prace instalacyjne bedzie mozna wykonywac?

Czy Zamawiajgcy ma na stanie zapas kafli uzytych przy pierwotnym wykonywaniu lokalu-
dotyczy to sytuacji, gdyby nalezato wykonac instalacje podtynkowa i sttuc istniejgce kafle?

Odpowiedz:

Wykonanie przylgczy jest po stronie Dostawcy. Zamawiajacy wskaze miejsce wpiecia
poszczegdlnych urzadzen.

Jest zapas mocy elektrycznej i gazowej.

Prace bedzie mozna wykonywac¢ na podstawie harmonogramu ustalonego z inwestorem.
Zamawiajacy nie posiada zapasu kafli. Uzyte kafle to ptytka ceramiczna 20x20 kolor biaty.

Pytanie nr 3:

Wg wytycznych producenta piecow firme Rational piece konwekcyjne ustawione w uktadzie
CombiDuo [jeden na drugim] odptyw kanalizacyjny powinny mie¢ wykonany w postaci kratki
odptywowej — czy kratka jest wykonana w wymaganym miejscu, a jezeli nie to czy bedzie
mozna ja wykonaé¢?

Odpowiedz:
Ze wzgledéw pozarowych odptyw kanalizacyjny nalezy wpig¢ bezposrednio do kanalizacji.

Pytanie nr 4:

Czy pomieszczenie, w ktorym ma by¢ zamontowana komora chtodniczo- mroznicza jest
przygotowane do jej montazu?

Czy wykonane jest zagtebienie na podtoge komory, czy posadzka jest wypoziomowana
i gtadka, czy wykonane sa przekucia stropowe umozliwiajace montaz agregatéw chtodniczych
na dachu budynku, czy doprowadzona jest instalacja elektryczna, itp.

Po czyjej stronie ten zakres prac?

Odpowiedz:

Pomieszczenie, w ktérym ma byé zainstalowana komora chtodniczo- mroznicza bedzie
przygotowane przez Zamawiajgcego wg. ustalonego harmonogramu dostaw.

Przekucia stropowe umozliwiajgce montaz agregatéw chtodniczych na dachu budynku
i doprowadzenie instalacji elektrycznej jest po stronie Dostawcy.
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OLNY STAWY
LASK MILICKIE
Pytanie nr 5:
Czy wysokos¢ frytkownicy moze wynosi¢ 850 mm? — poz. VIII

Odpowiedz:
Tak moze wynosic.

Pytanie nr 6:

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie pozycje posiadaly instrukcje obstugi w jezyku polskim,
certyfikat CE, deklaracje UE oraz instrukcje w jezyku polskim.

S3 jednak pozycje takie jak np. podstawa pod piec konwekcyjny, tgcznik piecéw, kosz do
frytkownicy, sitka do maszynki, do migsa ktére takich dokumentéw nie posiadajg wprost;
sg one elementami sktadowymi takich pozycji jak piec konwekcyjny, frytkownica gazowa czy
tez maszynka do miesa a te pozycje takie dokumenty posiadajg

Zatem jak nalezy podej$¢ do tematu i co nalezy wpisa¢ w kratkach potwierdzajacych
zgodnos¢ oferowanego towaru z oczekiwaniem Zamawiajgcego TAK czy NIE?

Odpowiedz:
Dla elementéw sktadowych w kratkach potwierdzajgcych nalezy wpisa¢ TAK.

Pytanie nr 7:

Czy w trakcie prac montazowych obiekt bedzie funkcjonowat czy tez bedzie zamkniety
na czas realizacji umowy?

Jaki harmonogram prac przewiduje Zamawiajacy?

Odpowiedz:

W trakcie prac montazowych przewidziane jest funkcjonowanie obiektu w ograniczonym
zakresie do ustalenia w harmonogramie. Nie dotyczy to montazu komory chtodniczo-
mrozniczej, gdzie prace bedzie mozna wykonywac bez wstrzymywania uzytkowania obiektu.

Powyzsze wyjasnienia i zmiany do tresci SIWZ stang sie dla Wykonawcéw wigzace
i beda stanowity integralng czes¢ SIWZ.

Strona3z 3

Unia Europeijska o
“ FKABéCRTgVEO Europejski Fundusz Sk

Morski i Rybacki *



